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 1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Программа производственного контроля  составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей", Федерального закона "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации" и Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 27.05.2014 N 136-ФЗ (действующая редакция, 2016), Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления Правительства Российской Федерации Республики Дагестан №10 от 6 января 2015г. «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. №1204 “Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды”. 
Программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Обеспечение населения питьевой водой соответствующей требованиям санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека. 
Рабочая программа утверждается на 5 лет.
3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водопровод в Киркинском сельском поселении относится к централизованным системам холодного водоснабжения.
В соответствии со ст. 6 указанного закона, а также ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Общая характеристика объекта: 
Водоснабжение  населения в с Кирки Кайтагского  района   осуществляется через водоисточника   и в распределительную сеть.  Источником  водоснабжения является водоисточник расположенный в  местности  «Чяхци»Система  водоснабжения  Кайтагского района стоит из 3 поверхностного водоисточника и очистных сооружений (непосредственно через источник вода подается на водоочистные сооружения и в распределительную сеть) распределительной сети.  Поверхностный водоисточника расположен на расстоянии 1,6 км 
К  юго-восточной  стороны  села. Водопровод   от источника к  селению  Кирки   состоит из  толстостенной  пластмассовой трубы  с диаметром 32 мм.  Потребителями воды является жители  с Кирки Кайтагского района . Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также  для хозяйственного бытовых нужд населения.     Численность населения составляет 180 человек.                                                                                    

Наименование  юридического  лица:  Муниципальное  Образование  «сельсовет  Киркинский»
Юридический и фактический адрес:  368590  Республика Дагестан Кайтагский район    с.Кирки  ул.  Мира  73 
Ф.И.О. руководителя-  Арбахов  Рамазан  Курбанович
Вид деятельности:        хозяйственно-питьевое водоснабжение

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водопровод в  с Кирки относится к централизованным системам холодного водоснабжения.
В соответствии со ст. 6 указанного закона, а также ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Наличие СЭЗ на проект ЗСО и источник водоснабжения 
 Источник не имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на источник и  на  проект зон санитарной охраны.  
Краткая технологическая схема очистных сооружений:
 Водоснабжение населения в с Кирки осуществляется через водопроводную сеть. Источником водоснабжения является подземные и поверхностные воды. Система водоснабжения  Киркинского  сельского поселения состоит из одного  источника,  из  1-й глубинного насоса.     
 
   Вода проходит  через трубу, за тем поступает в резервуар объемом 25 куб м   , расположенные на площадке  верху  селения с. Кирки.     Дале вода подается в водопроводную сеть . Очистка воды на ВОС осуществляется по схеме Распределительная сеть всего по с. Кирки .
Процент износа существующих магистральных и разводящих сетей составляет  30 %.
Система водоснабжения с Кирки состоит из 2 поверхностных  водоисточника  и очистных сооружений (непосредственно через источник вода подается на водоочистные сооружения и в распределительную сеть)  распределительной сети. 
 1-й Поверхностный водоисточник расположен на расстоянии  1,6 на юго-восток от с Кирки  и 2-й поверхностный источник  1.2 км северо западнее .
 
Потребителями воды являются жители с Кирки. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.
Численность населения составляет  180 человек.
Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
  системе аккредитации, ответственных за проведение лабораторных исследований, испытаний) 
Содержание и ремонт водопровода осуществляется Администрацией сельского  поселения  и  жителями села.  
Перечень официально изданных НТД  в соответствии с осуществляемой деятельностью .
1. Федеральный закон от 7.12.2016г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»;
2. Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013г №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
3. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013г №641 «О инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения;
4. Постановление Правительства РФ от 05 октября 2013г №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
5. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013г №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
6. Постановление Правительства РФ от  29 июля 2013г №644 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»
7. СанПиН 2.1.4.1074-01.2.1.4.   «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. 
8. СП 1.1.1058-01Ц (вместе с ЦСП 1.1.1058-01. 1.1 «Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за СП и выполнение сан-эпидемиологических мероприятий…….»
9. СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.»
10.  Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2013г №317 «О плане снижения сбросов загрязняющих веществ  в поверхностные воды………..»
11.  Приказ Минстроя России от 04.04.2014г №162/пр « Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения……….» 

Перечень должностных лиц (работников)  на которых возложены функции по организации и осуществлению производственного контроля .
	   Рабочего  -  Адамов  Магомед  Ашурбекович

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при выявлении  нарушений  санитарных правил  на объекте производственного контроля должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в.ч.
- приостановить либо прекратить свою деятельность или отдельные виды работ;

- информировать Управление Роспотребнадзора в РД о принятых мерах по устранению нарушений санитарных правил;

- принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством.

Перечень должностей работников , подлежащих прохождению м/о и гигиенического обучения 

1.Мастер по водопроводному хозяйству – 0,5 ед
  

Перечень форм учета и отчетности 

Журнал учета бактериологических исследований питьевой воды
Журнал учета  химических и органолептических показателей
Журнал учета  аварийных ситуации и ремонтных работ
Протоколы лабораторных  исследований
Личные мед.книжки с результатами медосмотра и гигиенического обучения



· Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные свойства.
· Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а так же в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.
· Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице 1.
Таблица 1.

	[bookmark: TO0000002]Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы

	Термотолерантныеколиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл1)
	Отсутствие

	Общие колиформные бактерии2)
	Число бактерий в 100 мл1)
	Отсутствие

	Общее микробное число2)
	Число образующих колонии бактерий в 1 мл
	Не более 50

	Колифаги3)
	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл
	Отсутствие

	Споры сульфитредуцирующих клостридий4)
	Число спор в 20 мл
	Отсутствие

	Цисты лямблий3)
	Число цист в 50 л
	Отсутствие


Примечания:
1) При определении проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.
2) Превышение норматива не допускается в 95 % проб, отбираемых в точках водопотребления">водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.
3) Определение проводится только в системах водоснабжения из поверхностных источников перед подачей воды в распределительную сеть.
4) Определение проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.


· При исследовании микробиологических показателей качества питьевой воды каждой пробе проводится определение термотолерантных колиформных  бактерий, общих колиформных бактерий, общего микробного числа и колифагов.
· При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантныхколифорных бактерий и (или) общих коли формных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном прядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.
· При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантныхколиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.
· Исследование питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемилогическим показаниям по решению центра госсанэпидемнадзора.
· Исследование воды на наличие патогенных микроорганизмов могут проводитсятолько в лабораториях, имеющих разрешение для работы с возбудителями соответствующей группы патогенности и лицензию на выполнение этих работ.
· Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по общественным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а так же веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение

Таблица 2.

	[bookmark: TO0000003]Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более

	1
	2
	3

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы рН
	в пределах 6-9

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	1000 (1500)2)

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10)2)

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5,0

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1

	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	мг/л
	0,5

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25

	Неорганические вещества

	Алюминий (Al3+)
	мг/л
	0,5

	Барий (Ва2+)
	-“-
	0,1

	Бериллий (Ве2+)
	-“-
	0,0002

	Бор (В, суммарно)
	-“-
	0,5

	Железо (Fe, суммарно)
	-“-
	0,3 (1,0)2)

	Кадмий (Cd, суммарно)
	-“-
	0,001

	Марганец (Мn, суммарно)
	-“-
	0,1 (0,5)2)

	Медь (Сu, суммарно)
	-“-
	1,0

	Молибден (Мо, суммарно)
	-“-
	0,25

	Мышьяк (As, суммарно)
	-“-
	0,05

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1

	Нитраты (по NО3-)
	-“-
	45

	Ртуть (Hg, суммарно)
	-“-
	0,0005

	Свинец (Рb, суммарно)
	-“-
	0,03

	Селен (Se, суммарно)
	-“-
	0,01

	Стронций (Sr2+)
	-“-
	7,0

	Сульфаты (SO[image: image003])
	-“-
	500

	Фториды (F-)
	-“-
	 

	Органические вещества

	g-ГХЦГ(линдан)
	-“-
	0,0023)

	ДДТ (сумма изомеров)
	-“-
	0,0023)

	2,4-Д
	-“-
	0,033)

	 
	 
	 
	 


Примечания:
1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «с.-т.» - санитарно-токсикологический, «орг.» - органолептический.
2) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте и применяемой технологии водоподготовки.
3) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
[bookmark: TN0000004]Таблица 3
	[bookmark: TO0000004]Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более
	Показатель вредности
	Класс опасности

	Хлор1)
	 
	 
	 
	 

	остаточный свободный
	мг/л
	в пределах 0,3-0,5
	орг.
	3

	остаточный связанный
	-"-
	в пределах 0,8-1,2
	-"-
	3

	Хлороформ  (при хлорировании воды)
	-"-
	0,22)
	с.-т.
	2

	Полиакриламид
	-"-
	2,0
	-"-
	2

	Активированная кремнекислота (по Si)
	-"-
	10
	-"-
	2

	Полифосфаты (по РО[image: image005])
	-"-
	3,5
	орг.
	3

	Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов
	-"-
	см. показатели «Алюминий», «Железо» табл. 2
	 
	 



Примечания:
1) При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором не менее 60 минут.
Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.
При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/л.
В отдельных случаях по согласованию с центром госсанэпиднадзора может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.
2) Норматив принят в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
3) Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.

· Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее  соответствием  нормативами, указанными в Таблице 3.
Таблица 4

	Показатели
	Единицы измерения
	нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	баллы
	2

	Цветность
	градусы
	20(35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину..О или мг/л (по каолину)
	2.6(3.5) 
1,5(2)




Примечание: Величина,  указанная в скобках может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно - эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

· Не допускается присутствие в питьевой воде различимых не вооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.
· Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей и р- активности представленным в Таблице 4.
Таблица 5

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы
	Показатель вредности

	Общая-радиоактивность
	Бк/л
	ОД
	радиац.

	Общая р-радиоактивность (общая альфа-радиоактивность, общая бета-радиоактивность)


	Бк/л
	1,0
	радиац. 



· Идентификация присутствующих в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при повышении нормативов общей активности. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с  ГН 2.6.054 -96.

5. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы
Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований
Микробиологические, вирусологические, паразитологические и радиологические исследования:
Таблица

1.1. микробиологические и паразитологические :
	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы

	Термотолерантныеколиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствие

	Общие колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствие

	Общее микробное число
	Число образующих колонии бактерий в 1 мл
	Не более 50

	Колифаги
	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл
	Отсутствие

	Споры сульфитредуцирующихклостридий
	Число спор в 20 мл
	Отсутствие

	Цисты лямблий
	Число цист в 50 л
	Отсутствие


Перечень органолептических и химических показателей, по которым осуществляется контроль качества воды

Таблица 7
1.2. органолептические :
	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)
1,5 (2)



1.3. обобщённые
	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более

	Водородный показатель
	единицы рН
	в пределах 6-9

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	1000 (1500)2)

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10)2)

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5,0

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1



1.4. остаточные количества реагентов
	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более
	Показатель вредности
	Класс опасности

	Хлор
	
	
	
	

	остаточный свободный
	мг/л
	в пределах 0,3-0,5
	орг.
	3

	остаточный связанный
	мг/л
	в пределах 0,8-1,2
	орг.
	3




2. Виды показателей, количество и периодичность отбора проб
2.1. в месте водозабора
	Виды показателей
	Количество и периодичность отбора проб в течение года

	Микробиологические
	4 (по сезонам года)

	Органолептические
	4 (по сезонам года)

	Обобщённые показатели
	4 (по сезонам года)

	Неорганические и органические вещества
	1

	Радиологические
	1



2.2. перед поступлением в распределительную сеть:
	Виды показателей
	Количество и периодичность отбора проб в течение года

	Микробиологические
	24 (2 раза в месяц)

	Органолептические
	24 (месяц)

	Обобщённые показатели
	4 (по сезонам года)

	Неорганические и органические вещества
	1

	Радиологические
	1




2.3. в распределительной сети:
	Виды показателей
	Количество и периодичность отбора проб в течение года

	Микробиологические
	12

	Органолептические
	12





3. Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды
	Показатель
	Единица измерения
	Норматив (ПДК)
	НД на метод определения (исследования)
	Погрешность определения
+
-

	Органолептические показатели

	Запах
	балл
	2
	ГОСТ 3351-74
	не определена

	Цветность
	градус
	20
	ГОСТ Р 55769-07
	1,5

	Привкус
	балл
	
	
	не определена

	Мутность
	мг/л
	1,5
	ГОСТ 3351-74
	0,11

	Обобщённые показатели и показатели органического загрязнения

	Водородный
	рН
	6-9
	ПНДФ 14.2:2:3:4.21-97
	0,01

	Общая минерализация
	мг/л
	1000
	ГОСТ 18164-72
	73

	Жесткость общая
	ож
	7,0
	ГОСТ Р 52407-2005
	0,9

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5,0
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	0,5

	Аммиак и аммоний-ион
	мг/л
	1,5
	ГОСТ 4192-82
	0,11

	Нитриты
	мг/л
	3,3
	ГОСТ 4192-82
	0,0004

	Неорганические вещества

	Солевой состав

	Силикаты
	мг/л
	10
	РД 5224 433-95
	3,5

	Полифосфаты
	мг/л
	3,5
	ПНДФ 14.1:2.112-97
	0,02

	Форид-ион
	мг/л
	
	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
	0,03

	Цианиды
	мг/л
	0,07
	ПНДФ 14.1:2.56-96
	0

	Металлы

	Алюминий
	мг/л
	0,2
	ПНДФ 14.1:2:4.16-2000
	0

	Бериллий
	мг/л
	0,0002
	М 01-35-2000
	0

	Барий
	мг/л
	0,7
	ПНДФ 14.1:2:4.167-00
	0

	Кадмий
	мг/л
	0,001
	ГОСТ Р 52180-2003
	0

	Марганец
	мг/л
	
	ГОСТ Р 52180-2003
	0

	Молибден
	мг/л
	0,07
	ПНДФ 14.1:2:47-96
	0

	Ртуть
	мг/л
	0,0005
	ГОСТ Р 52180-2003
	0

	Селен
	мг/л
	0,01
	ПНДФ 14.1:2:4.235-06
	0

	Стронций
	мг/л
	7,0
	ПНДФ 14.1:2:4.167-00
	0,19

	Хром
	мг/л
	0,05
	МУК 4.1.1513-03
	0

	Железо
	мг/л
	0,3
	ГОСТ 4011-72
	0,06

	Неметаллические элементы

	Бор
	мг/л
	0,5
	ГОСТ Р 51210-98
	0,08

	Мышьяк
	мг/л
	0,01
	ГОСТ Р 52180-2003
	0

	Микробиологические показатели

	Индекс БГКП
	КОЕ/мл
	менее 3
	ГОСТ 18963-73
	не определена

	ОМЧ
	КОЕ/мл
	не более 50
	МУК 4.2.1018-01
	не определена

	Радиологические

	Общая альфа - активность
	Бк/кг
	0,1
	
	в соотв. с п.9,10 Критериев

	Общая бета - активность
	Бк/кг
	1,0
	
	в соотв. с п.9,10 Критериев

	Радиоактивность Радон (Rn)
	Бк/кг
	60
	
	в соотв. с п.9,10 Критериев




СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжении. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».
МУК 4.2.2314-08 «Методы санитарно-паразитологического исследования воды»
Методические Указания МУК 4.2.2029-05. «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-вирусологический контроль»
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжении.  Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

4. Пункты отбора проб                                                                                            
Отбор проб воды осуществляется в месте водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети .
 
5. Перечень стационарных точек отбора 

1. Водный объект (источник)в  в  местности  «Чяхци» к юго-востоку  от  села.  
2. Водный объект (источник)  в  местности  «Кирсинай» и «Карканай» к  северо-запад  от  села.
3. Перед поступлением в распределительную сеть 
 

5. Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей
Таблица 8
	

	Наименование
	Показатели
	Периодичность
	Количество
проб

	Скважина
	Микробиологические
	1 раз в квартал
	4

	
	Органолептические
	1 раз в квартал
	4

	
	Обобщенные
	1 раз в квартал
	4

	
	Неорганические и органические вещества
	1 раз в год
	1

	
	Радиологические
	1 раз в год
	1

	Перед поступлением в распределительную сеть
	Микробиологические
	2 раза в  месяц
	24

	
	Органолептические
	2 раз в месяц
	12

	
	Обобщенные
	1 раз в квартал
	4

	
	Радиологические
	1 раз в год
	1

	Распределительная сеть
	Микробиологические
	1 раз в месяц
	12

	
	Органолептические
	1 раз в месяц
	12

	
	После ремонта и чрезвычайных ситуаций
	Обязательные контрольные пробы





	Наименование
	Показатели
	Периодичность
	Количество
проб

	Поверхностный водоисточник
	Микробиологические 
	1 раз в месяц
	12

	
	Вирусологические
Определение антигенов ротовирусов, энтеровирусов и антигена ВГА
	1 раз в квартал
	4

	
	Органолептические 
	1 раз в месяц
	12

	
	Обобщенные 
	1 раз в месяц
	12

	
	Неорганические и органические вещества
	1 раз в квартал
	4

	
	Радиологические (общая альфа-радиоактивность, общая бета-радиоактивность)
	1 раз в год
	1

	Перед поступлением в распределительную сеть
	Микробиологические 
	2 раз в месяц
	24

	
	Легионеллы
	2 раза в год
	2

	
	Вирусологические
Определение антигенов ротовирусов, энтеровирусов и антигена ВГА
	1 раз в квартал
	4

	
	Паразитологические:  Личинки гельминтов, жизнеспособные яйца гельминтов (Аскарид, власоглавов, токсакар, фасциол); 
Цисты патогенных кишечных простейших (лямблиозов, амебиазов)
	1 раз в месяц
	12

	
	Органолептические 
	1 раз в месяц
	

	
	Обобщенные 
	1 раз в месяц
	12

	
	Радиологические
	1 раз в год
	1

	
	Показатели, связанные с технологией водоподготовки (остаточный хлор, свободный, связанный)
	1 раз в час
	

	
	Неорганические и органические вещества
	1 раз в месяц
	12

	Распределительная сеть

	Микробиологические
	20проб в месяц
	240

	
	Вирусологические
Определение антигенов ротовирусов, энтеровирусов и антигена ВГА
	1 раз в квартал
	4

	
	Органолептические
	20проб в месяц
	240

	
	После ремонта и чрезвычайных ситуаций
	Обязательные контрольные пробы




6.Календарный график отбора проб воды в сельском  поселении с. Кирки на 2018год

Календарный график
		Отбора воды и проведения их исследования
Таблица №9


	Вид показателей
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	ГОД

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	В местах водозаборных скважин

	Микробиологические
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	4

	Органолептические
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	4

	Обобщённые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Неорганические и органические
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Радиологические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Перед поступлением в распределительную сеть

	Микробиологические
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	24

	Органолептические
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	Обобщённые
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	4

	Неорганические и органические
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Радиологические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	В распределительной сети

	Микробиологические
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Органолептические
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	После ремонта и чрезвычайных ситуаций
	Обязательные контрольные пробы
	
	
	
	
	
	


Календарный график отбора проб воды в местности «Чяхци» поверхностного     водопровода


	Вид показателей
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	ГОД

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	В местах водозабора

	Микробиологические
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12

	Органолептические
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12

	Обобщённые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Неорганические и органические
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Радиологические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Перед поступлением в распределительную сеть

	Микробиологические
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	Органолептические
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	Обобщённые
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	4

	Неорганические и органические
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Радиологические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	В распределительной сети

	Микробиологические
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12

	Органолептические
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12

	После ремонта и чрезвычайных ситуаций
	Обязательные контрольные пробы
	
	
	
	
	
	





7. Перечень возможных аварий ситуаций связанных с остановкой
производства.

7.1     Прекращение подачи электроэнергии на водокачки.
7.2 Порывы на системе водоснабжения;
7.3 Промерзание водопроводных сетей;
7.4  Другие ЧС создающие угрозу санитарно - эпидемиологическому благополучию населения;
 7.5 При возникновении аварийных ситуаций необходимо немедленно сообщать в  ТО Управления Роспотребнадзор  по РД  в  с. Маджалис  по тел.8 (238) 47-3-52.
7.6 Существенное ухудшение качества питьевой воды 



8.Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды

Существенным ухудшением качества питьевой воды является изменение качества воды, следствием которого являются: нарушения органолептических свойств воды; появление угрозы распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний, а также вызванные этими причинами массовые жалобы населения на территории водопользования.

[bookmark: P74]Критерии существенного ухудшения качества
питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой
воды, характеризующие ее безопасность, по которым
осуществляется производственный контроль
(гигиенические нормативы)
Таблица 10

┌─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────┐
│         Показатель          │  Контроль   │ Показатель качества │    Критерий    │
│                             │ в горячей   │   питьевой воды,    │ существенного  │
│                             │  (Г) и/или  │   характеризующий   │   ухудшения    │
│                             │  холодной   │  ее безопасность,   │                │
│                             │  (Х) воде   │     по которому     │                │
│                             │             │   осуществляется    │                │
│                             │             │  производственный   │                │
│                             │             │      контроль       │                │
│                             │             │   (гигиенический    │                │
│                             │             │      норматив)      │                │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│              1              │      2      │          3          │       4        │
├─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────┤
│                    Органолептические и обобщенные показатели                     │
├─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────┤
│Цветность, град.             │    Х, Г     │         20          │       40       │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Мутность, мг/дм3             │    Х, Г     │         1,5         │      2,5       │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Запах, баллы                 │    Х, Г     │          2          │       4        │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Привкус, баллы               │      Х      │          2          │       4        │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Водородный показатель        │    Х, Г     │        6 - 9        │   менее 5,0,   │
│                             │             │                     │    более 10    │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Общая минерализация          │      Х      │        1000         │      2000      │
│(сухой остаток), мг/дм3      │             │                     │                │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Жесткость общая, мг-экв/л    │      Х      │         7,0         │      15,0      │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Окисляемость перманганатная, │      Х      │         5,0         │       20       │
│мг/л                         │             │                     │                │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ПАВ (поверхностно активные   │      Х      │         0,5         │      1,5       │
│вещества), мг/л              │             │                     │                │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Нефтепродукты, мг/л          │      Х      │         0,1         │  1,0 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Фенольный индекс, мг/л       │      Х      │        0,25         │      0,5       │
├─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────┤
│                               Химические вещества                                │
├─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────┤
│Алюминий, мг/л               │    Х, Г     │         0,5         │  5,0 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Барий, мг/л                  │      Х      │         0,1         │  1,0 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Бор, мг/л                    │      Х      │         0,5         │  5,0 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Бромоформ, мг/л              │      Х      │         0,1         │  1,0 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ДДТ, мг/л                    │      Х      │        0,002        │  0,01 (5 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Дихлорметан, мг/л            │      Х      │         7,5         │  22,5 (3 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Железо общ., мг/л            │    Х, Г     │         0,3         │  3,0 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Кадмий, мг/л                 │      Х      │        0,001        │ 0,005 (5 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Кобальт, мг/л                │      Х      │         0,1         │  1,0 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Линдан, мг/л                 │      Х      │        0,002        │  0,01 (5 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Магний (мг/л)                │      Х      │        50,0         │ 500,0 (10 ПДК) │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Марганец, мг/л               │      Х      │         0,1         │  1,0 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Медь, мг/л                   │      Х      │         1,0         │  3,0 (3 ПДК)   │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Молибден, мг/л               │      Х      │        0,25         │  0,5 (2 ПДК)   │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Мышьяк, мг/л                 │    Х, Г     │        0,05         │  0,25 (5 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Натрий, мг/л                 │      Х      │        200,0        │2000,0 (10 ПДК) │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Никель, мг/л                 │    Х, Г     │         0,1         │  1,0 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Нитраты, мг/л                │      Х      │        45,0         │  225 (5 ПДК)   │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Нитриты, мг/л                │      Х      │         3,0         │  15,0 (5 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Ртуть, мг/л                  │      Х      │       0,0005        │ 0,0025 (5 ПДК) │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Свинец, мг/л                 │      Х      │        0,03         │  0,3 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Селен, мг/л                  │    Х, Г     │        0,01         │  0,1 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Сероводород                  │      Г      │        0,003        │  0,01 (3 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Стронций, мг/л               │      Х      │         7,0         │  35,0 (5 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Тетрахлорэтилен, мг/л        │      Х      │        0,005        │  0,1 (20 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Фториды                      │      Х      │         1,5         │  4,5 (3 ПДК)   │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Хлороформ, мг/л              │      Х      │         0,2         │  1,0 (5 ПДК)   │
│                             ├─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│                             │      Г      │         0,2         │  0,6 (3 ПДК)   │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Хлор остаточный свободный    │      Х      │         0,3         │  3,0 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Хлор связанный               │      Х      │         0,8         │  8,0 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Хром общий, мг/л             │    Х, Г     │        0,05         │  0,25 (5 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Цианиды, мг/л                │      Х      │        0,035        │ 0,35 (10 ПДК)  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Цинк, мг/л                   │    Х, Г     │         5,0         │  50 (10 ПДК)   │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Четыреххлористый углерод,    │      Х      │        0,006        │ 0,06 (10 ПДК)  │
│мг/л                         │             │                     │                │
├─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────┤
│                             Радиационные показатели                              │
├─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────┤
│Удельная суммарная альфа-    │    Х, Г     │         0,2         │ согласно п. 9, │
│активность, Бк/кг            │             │                     │  10 Критериев  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Удельная суммарная бета-     │    Х, Г     │         1,0         │ согласно п. 9, │
│активность, Бк/кг            │             │                     │  10 Критериев  │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│       222                   │    Х, Г     │         60          │ согласно п. 9, │
│Радон (   Rn), Бк/кг         │             │                     │  10 Критериев  │
├─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────┤
│                Микробиологические и бактериологические показатели                │
├─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────┤
│Общее микробное число, число │    Х, Г     │         50          │      300       │
│образующих колонии бактерий  │             │                     │                │
│в 1 мл                       │             │                     │                │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Enterococcusfaecalis, число │    Х, Г     │     Отсутствие      │ Присутствие в  │
│бактерий в 1 мл              │             │                     │повторной пробе │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Общие колиформные бактерии,  │    Х, Г     │     Отсутствие      │ Присутствие в  │
│число бактерий в 100 мл      │             │                     │повторной пробе │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Колифаги, число              │    Х, Г     │     Отсутствие      │ Присутствие в  │
│бляшкообразующих единиц      │             │                     │повторной пробе │
│(БОЕ) в 100 мл               │             │                     │                │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Споры сульфитредуцирующих    │    Х, Г     │     Отсутствие      │ Присутствие в  │
│клостридий, число спор в 20  │             │                     │повторной пробе │
│мл                           │             │                     │                │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Цисты лямблий, число цист в  │      Х      │     Отсутствие      │ Присутствие в  │
│50 л                         │             │                     │повторной пробе │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Контагиозные инфекционные    │    Х, Г     │     Отсутствие      │ Присутствие в  │
│возбудители вирусного и      │             │                     │повторной пробе │
│бактериального происхождения │             │                     │                │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│LegionellaPneumophila       │      Г      │     Отсутствие      │ Присутствие в  │
│                             │             │                     │повторной пробе │
└─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────┘

[bookmark: P235]Сумма отношений удельной активности каждого обнаруженного радионуклида к его уровню вмешательства, превышающая 10, является критерием существенного ухудшения качества питьевой и горячей воды. Вода, имеющая такие показатели, считается непригодной для питьевого водоснабжения населения.
При значении показателя от 1 до 10 требуется выполнение мероприятий по снижению радиоактивности питьевой воды.

9.Порядок передачи результатов лабораторных исследований в органы Роспотребнадзора
Организация, осуществляющая водоснабжение, в течение 1 рабочего часа с момента получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды гигиеническим нормативам, направляет территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по РД в Кайтагском районе выписку из журнала контроля качества воды (любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения выписки территориальным органом) (п.2.5 СанПиН 2.1.4.1074-01)
.
10. Организация, осуществляющая водоснабжение, обеспечивает:
а) для ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кайтагском районе беспрепятственный доступ к журналу контроля качества воды;
б) для органов государственной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления Кайтагского района - предоставление выписки из журнала контроля качества воды в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса;
в) для иных лиц - предоставление выписки из журнала контроля качества воды в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.






План
Предупредительных  (профилактических) работ ремонтных работ на сетях и сооружениях водоснабжения
на 2017 -2021 годы.



	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	исполнитель
	Источник финансирования
	Сумма
(руб)                                                                                                                                                   

	1
	Установка приборов учета расхода воды  на водозаборах
	2 кв 2020 год
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Собственные средства
	30000

	2
	Капитальный ремонт замена сетей водоснабжения по
	март – апрель
2017г
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Бюджет МР Кайтагский район
	280000

	3
	Замена водопровода ф150м от скважины 5 до цистерн 
	май – июнь
2017г
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Бюджет МР Кайтагский район
	980000

	4
	Очистка и капитальный ремонт каптажей 
	май 2017г
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Собственные средства
	90000

	5
	Капитальный  ремонт резервуаров накопителей
	май – июнь   2017г
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Бюджет МР Кайтагский район
	944074

	6
	Замена арматуры
	апрель – июнь  2017г
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Собственные средства
	350000

	7
	Установка емкостей для воды 14  шт с  обвязкой
	май – август 2017г
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Бюджет МР Кайтагский район
	360000

	8
	Установка центробежного насоса  на  насосной  МКЗ
	май – август    2017г
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Бюджет МР Кайтагский район
	736523

	9
	Прокладка  уличного водопровода разного диаметра
	2016 -2017 г
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Собственные средства
	560000

	10
	Текущий ремонт водопроводных сетей по улицам
	постоянно
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Собственные средства
	780000

	11
	Определения санитарных зон охраны скважинных насосов и резервуаров 
	май – август                    2017г
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Собственные средства
	340000

	12
	Приобретение новых центробежных и скважинных насосов
	2017г
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Собственные средства
	450000

	13
	Проведение лабораторного контроля  за качеством питьевой воды
	ежегодно   согласно договора
	Согласно результатам торгов (тендера)
	Собственные средства
	120000



ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ВОДОПРОВОДА

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный
за организацию и исполнение

	1
	Контроль качества воды
	Согласно графика
	

	2
	Разработка проекта зоны санитарной охраны водопровода
	Май-сентябрь
	»

	3
	Контроль состояния зоны санитарной охраны источника водоснабжения
	Постоянно
	Специалист по ЖКХ

	4
	Анализ работы скважины, проведение замеров
	Ежемесячно
	Электрик

	5
	Ремонт системы водоснабжения:
	В течение года
по мере необходимости
	Слесарь (по договору)

	
	Определение места поломки
	
	

	
	Оповещение руководства
	
	Специалист по ЖКХ

	
	Разработка мероприятий по устранению поломки
	
	

	
	Выполнение мероприятий по устранению поломки
	
	Слесарь (по договору)
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